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Abstract— Dans les communautés isolées, en général l’électricité 
est produite par des génératrices diesel, car la connexion aux 
réseaux centraux de distribution est difficile ou onéreuse. Les 
génératrices diesel dont le fonctionnement requiert l’utilisation 
de larges quantités de combustibles fossiles posent de sérieux 
problèmes environnementaux, sociaux et même économiques. 
Elles contribuent à l’émission des gaz à effet de serre et au 
réchauffement climatique. La solution proposée par la 
communauté scientifique est le recours aux énergies 
renouvelables, disponibles gratuitement, avec un très faible taux 
de pollution comparé aux génératrices diésel. L’installation d’un 
système d’énergie renouvelable (SER), tout particulièrement en 
sites isolés, rencontre des problèmes d’opération, entretien et 
diagnostic, exigeant le recours à des outils de communication. En 
effet, il est très important, voire indispensable, de pouvoir 
diagnostiquer, suivre les performances d’un tel système pour 
éviter les déplacements fréquents sur le site en cas de panne; ces 
déplacements sont généralement très coûteux. Par exemple, pour 
un opérateur de téléphonie cellulaire qui dispose de stations de 
base en zones isolées avec accès difficile sinon impossible 
pendant certaines périodes de l’année, le suivi et le contrôle à 
distance des systèmes hybrides de production électrique à l’aide 
d’énergies renouvelables sont une nécessité absolue. Le but de ce 
article est de faire l’étude d’une station hybride d’énergie 
renouvelable nommé (LionRock Telecom Power Solution) pour 
alimenter une station de télécom (operateur Mobilis) en zone 
isolée , dans le sud du Algérien; plus spécifiquement nous avons 
fait une des simulations utilisant un system hybride power sont 
effectuées pour déterminer le capital initial, le coût actuel net 
total, le coût de l'énergie ainsi que la pénurie de capacité du 
système des différentes options d'approvisionnement. Les 
critères de sélection incluent la viabilité financière, la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 pour une 
durée de vie du projet de un an. 
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I. INTRODUCTION 

L’industrie est un secteur de la vie humaine en constante 
évolution, pour ne pas de dire révolution. On part de 
l’industrie 1.0 (période de la mécanisation), industrie 2.0 
(automatisation de la production), industrie 3.0 (intégration 
des technologies numériques dans le processus de fabrication) 
et enfin 4.0 qui est la numérisation de la production avec 
l’arrivée de l’internet des objets, le « cloud computing » pour 
fabriquer des produits grâce à des systèmes intelligents tels 
que les systèmes de simulation et des capteurs. Il est évident 
que l’insuffisance, voire l’absence d’électricité dans les zones 
isolées posent problèmes, car l’indice de développement d’un 
pays en général en dépend. Pour réduire la dépendance au 
diesel et réduire son cout d’exploitation en zone isolée, 
plusieurs études ont été menées, une des solutions est le 
jumelage éolien-diesel avec stockage d’air comprimé [1, 2]. 
En effet, le système consiste à faire une modélisation du 
système proposé, d’observer le résultat de l’énergie produite 
en même temps que celle stockée. Ce système a fait ses 
preuves en réalisant une économie significative sur les frais 
d’exploitation (97%), la réduction du temps d’utilisation du 
diesel de 50%, la réduction des gaz à effet de serre. D’autres 
études ont été menées en faisant la combinaison Solaire et 
générateur diésel en site isolé au Bangladesh [3, 4]. Ici, une 
étude de faisabilité du projet sur plusieurs sites a été menée 
avec le logiciel Homer. Une étude qui permet aux chercheurs 
de mieux se situer sur la production d’énergie renouvelable et 
d’accroitre le taux de pénétration des panneaux solaires. La 
combinaison solaire-éolien-géothermie-diesel est aussi une 
solution tout aussi importante d’après les résultats obtenus de 
[5]. L’étude est menée au Baloutchistan, avec un accès 



4ème Congrès International sur les Energies Renouvelables et le Développement Durable (ERDD
 Proceedings of Engineering & Technology
Vol. 69, pp.7-11 
 

Copyright © 2022  
ISSN: 1737-9334 
 

d’électricité après simulation avec Homer de 18.4%. Ceci 
prouve cette solution très bien adaptée l’électrification des 
communautés éloignée. Le véritable problème lié à 
l’utilisation du générateur diesel, est son cout d’exploitation 
[6], car les générateurs diesels sont connus pour être très 
moins coûteux au moment de son installation, mais devient 
rapidement cher avec le cout de maintenance. De plus, il a été 
démontré que les groupes diesels avec une faible charge 
contribue de manière irréfutable à réduire sa durée de vie, et 
par la même occasion augmente la consommation en fuel par 
absence de viscosité du liquide pour lubrification, d’où 
l’importance de garder le facteur d’utilisation des générateurs 
diesels au-delà de 30%. Aussi, selon que le site ou la 
communauté est accessible ou non par voie terrestre, fluvial 
ou aérien, le prix d’essence est très supérieur à la normale, 
par comparaison au prix dans les grandes villes [7
remplacement des générateurs diesel par des solutions 
hybrides d’énergie renouvelable représente une solution quasi 
certaine qui répond à tous les critères, économique, 
environnementaux… 

L'accès à l'information et à la communication est 
aujourd'hui devenu une nécessité incontournable. Les 
opérateurs de téléphonie en sont conscients et mettent en 
place des moyens de déploiement des stations de base partout 
où le besoin s'en fait sentir. Ils sont la plupart du temps 
confrontés à d'énormes difficultés en l'absence d'électricité 
traditionnelle et où le coût du transport de l'électricité vers ces 
sites n'est pas justifié. L'efficacité énergétique est un élément 
important pour les opérateurs de téléphonie, les solutions 
sûres généralement adoptées dans les sites isolés étant 
l'utilisation du générateur diesel, très nocif 
l'environnement.  D’après l’article [8], environ 31% de la 
consommation d’énergie totale se produits par les industries 
manufacturières, donc un réseau électrique intelligent peut 
être un outil potentiel pour aider les fabricants à réduire
couts énergétiques. Proposer une meilleure architecture 
d’entreprise basée sur le smart grid utilisant le concept de 
l’internet des objets permet d’améliorer la qualité de services 
vu que les échanges d’informations se veulent en temps réel, 
de même que les prises de décisions pour faciliter l’équilibre 
entre l’offre et les demande. Les objectifs à la fin ce travail 
est de faciliter le déploiement de l’approche typique d’usine 
4.0 par l’intégration de ce concept, la réduction du cout des 
opérations, en adoptant les technologies efficaces et les moins 
couteuses possibles, en passant par l’internet des objets. La 
méthodologie à adopter part d’une revue de littérature des 
sites radio mobile  isolés aux régions rurales dans le désert 
d'Algérie exactement wilaya d'Adrar. À cet effet le site 01405 
de l’opérateur mobilis ont été sélectionnée comme site pilote 
pour mettre une solution power au site radio
par un system hybride et intelligent nommé (LionRock 
Telecom Power Solution) auquel on accède à distance par une 
system nommé(OwlEye) ,tout ça pour mettre en œuvre 
l’étude de la situation existante et de ses limites pour proposer 
des approches ou architectures simulées, par l’utilisation des 
logiciels open sources ou en vue d’améliorer un tel systè
Ces résultats doivent montrer une fluidité des 
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II. ETUDES DES SYSTEMES
PRODUCTION ELECTRIQUES

POWER 

Un système de production hybride d’énergie en général est 
un système qui combine et exploite plusieurs sources de 
production d’électricité.  

Le terme hybridation peut avoir plusieurs définitions selon 
le contexte. Pour le cas des énergies renouvelables, un 
système est dit hybride « s’il s'agit d'un système 
d'alimentation utilisant une source d'énergie renouvelable et 
une source d'énergie conventionnelle ou plus d'une 
renouvelable avec ou sans sources d'énergie conventionnelles, 
fonctionnant en mode "autono
»[9].  

On peut avoir deux types de sources d’énergie d’origine 
hybride : 

 Le système hybride connecté au réseau de 
distribution conventionnel, généralement plus fiable 
et robuste.  

 Un système hybride de production d’énergie sans 
connexion au réseau de distribution conventionnel, 
moins puissant que le premier type, et tend à être un 
peu moins efficace si le système est mal 
dimensionné.  

Le rôle de l’hybridation est de combiner plusieurs sources 
d’énergie de manière à compenser de manière 
manquement de production d’énergie pouvant provenir 
d’autres sources tout en optimisant le système tout entier, 
d’un point de vue financier que technique. Supposons que les 
pales d’une éolienne ne fonctionnent pas absence de vent ou 
tout autres problème mécanique, si le système est associé aux 
panneaux solaires, l’électricité peut être compensée par celle 
provenant des panneaux solaires, si les panneaux sont 
incapables de produire la totalité d’énergie qu’il faut, les 
groupes électrogènes ou même
le supplément d’énergie de manière que la charge tout entière 
reçoive l’énergie nécessaire pour son fonctionnement.

 

 
Fig. 1  Système hybride de type  LIONROCK
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III. POTENTIEL ENERGETIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

Les TIC (Technologie de l’information et de la 
communication) sont nécessaires dans nos vies aujourd'hui. 
Nous pourrions facilement voir son impact positif sur 
l'éducation, la santé, la vie sociale via les réseaux sociaux ... 
partout dans le monde.  

 

Fig. 2 Schéma de site individuel avec direction du flux d'énergie 

Pour bénéficier de ces services au quotidien, la nouvelle 
tendance serait la mise en place d'un réseau de 
télécommunication, avec une alimentation électrique continue, 
fiable, à faible coût et surtout respectueuse de 
l'environnement. L'accès à l'électricité pour les personnes 
vivant dans des zones reculées est un défi majeur pour les 
fournisseurs d'électricité, compte tenu des coûts que cela 
implique lorsque l'installation est possible mais avec une très 
grande perte d'énergie dans les transports. Les générateurs 
diesel sont encore utilisés dans le monde dans les zones 
isolées comme source d'énergie primaire. C’est le cas de notre 
site d'étude au sud algérien, ce qui entraîne des coûts énormes 
en termes de maintenance, une pollution de l'atmosphère. Il 
est donc important de penser à une alimentation électrique 
propre [10]. Le générateur diesel à l'achat est très moins cher, 
mais les coûts d'exploitation au cours de l'année deviennent 
rapidement très élevés pour une meilleure utilisation. Les 
réseaux électriques traditionnels sont généralement 
caractérisés dans des sites isolés par des investissements 
élevés, des délais de livraison élevés, des pannes fréquentes et 
une perte de transmission, ce qui se traduit par une qualité de 
service inférieure à la moyenne[11]. Pour les sites accessibles 
uniquement par hélicoptère, le prix du transport du carburant 
augmentera de sorte qu'il sera difficile de récupérer les coûts 
d'investissement même à long terme, surtout si la hausse du 
prix du carburant et les éventuels crédits pour la réduction des 
gaz à effet de serre (GES ) est pris en considération[12]. La 
plupart de ces stations sont situées dans des zones qui ont une 
bonne ressource éolienne et solaire. Cette ressource 
importante pourrait donc réduire les déficits d'exploitation en 
mettant l'accent sur l'énergie éolienne et solaire, le carburant 
local plutôt que le diesel, le carburant importé[13]. 
Selon[14,15], la station de base est la partie principale de la 
consommation d'énergie dans le réseau cellulaire sans fil. 

Nous pouvons l'observer sur la figure 1, et l'amplificateur de 
puissance sur la BS consomme la plus grande partie de 
l'énergie. Tous ces problèmes amènent les chercheurs à se 
concentrer sur de nouvelles solutions d'énergie verte capables 
de répondre efficacement aux problèmes. Par exemple, des 
systèmes appelés LionRock Telecom Power Solution, un 
système d'approvisionnement en énergie renouvelable qui 
sera utilisé pour alimenter la station de base dans notre étude. 

 
Fig.3 estimation de la consommation d'énergie dans une station de réseau 

cellulaire isolé 

l'installation du réseau électrique traditionnel n'est pas 
économiquement faisable, de sorte que le site fonctionne avec 
une générateur diesel. En conséquence, les émissions de CO2 
et les accidents d'exploitation sont élevés. L'étude de la 
faisabilité d'un système hybride solaire-diesel a été réalisée. 
La modélisation du système proposé prend en compte le 
calcul de l'énergie produite et stockée, l'économie des coûts 
de carburant et de maintenance et la réduction des GES. Le 
système proposé consiste en une centrale solaire en 
hybridation avec un générateur diesel. Les résultats montrent 
une réduction des coûts d'exploitation de près de 97%, une 
augmentation de la durée de vie de la GD, une réduction des 
visites annuelles du site de près de 50%.  

 
Fig.3  Sélection de la production/consommation d'énergie pour l'analyse 

 
La charge du site peut être obtenue à distance via 

transmission FH qui transfère les données au centre de 
supervision et de contrôle par une system nommé OwlEye. 
Cette procédure n'a pas été utilisée en raison d'un manque de 
contrôle préalable et de système de contrôle à distance. Le 
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profil de charge a été défini en fonction des informations 
fournies sur l'état de consommation de chaque équipement 
donné par le constructeur, et en fonction des heures de visite 
du site au cours de l'année, car certains équipements ne 
fonctionnent qu'en présence de techniciens sur le site. 

Les résultats de la simulation donnent un aperçu utile de la 
production d'électricité totale et mensuelle des différentes 
sources du système, de l'excès d'électricité produite, etc. Dans 
notre cas, nous constatons que la production d'électricité à 
partir du solaire est très limitée, En raison de la faible 
luminosité et du nombre de panneaux solaires, ainsi que de 
leur puissance, le générateur diesel contribue pendant ces 
mois de faible ensoleillement à plus de la moitié de la 
puissance requise. Nous pourrions augmenter la taille des 
panneaux solaires pour équilibrer la pénurie de l'énergie 
solaire en ajoutant un autre LionRock Telecom Power. Mais 
d'un point de vue rationnel, il serait plus judicieux 
d'augmenter la capacité de stockage pour les batteries, il y a 
aussi un non-gaspillage de l'énergie. 

IV. CONCLUSIONS 

Les stations de télécommunications en sites isolés, 
représentent une pierre angulaire de liaison entre les 
populations de ces régions et celles vivant dans les villes. 
L’électricité traditionnelle étant inaccessible, les énergies 
renouvelables sont des solutions les plus prometteuses, 
surtout lorsqu’elles sont combinées ensembles. La gestion 
d’un tel système est d’autant plus rentable s’il contrôlé en 
temps réel. Afin de proposer une simulation optimale du 
système hybride de production d’énergie, nous avons fait une 
étude sur les caractéristiques techniques du site, l’étude nous 
a permis de comprendre le principe général de 
fonctionnement d’une station de base et les principaux 
éléments constitutifs, qui permet de savoir ou de prévoir la 
consommation électrique approximative de chaque 
composant. Connaissant les besoins en énergie électrique du 
site, connaissant aussi les données météos, vient l’étude de la 
faisabilité avec le logiciel OwlEye, qui consiste à trouver le 
bon compromis entre la production électrique et la charge, 
surtout le nombre de LionRock nécessaires pour le site, les 
couts opérationnels, l’étude de la sensibilité liée aux 
variations des prix de carburant par exemple. La proposition 
d’un système de supervision. Outre le résultat obtenu, l’étude 
a montré que l’implémentation d’un système de supervision 
et de contrôle fait un très bon compromis, nous avons pu 
remarquer pour un cout quasiment nul, basé sur des logiciel 
open source, nous pouvons réduire significativement les frais 
d’implémentation d’un tel système. 
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